
Une explosion dans les locaux d'une usine de biogaz à Manali (en Inde) 
fait un mort et un blessé. 
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Le duo travaillait dans la salle de contrôle où devait être produit le biogaz. Alors qu'ils 
s'apprêtaient à arrêter les machines, l'une d'elles a explosé, ainsi qu'une conduite de gaz. 
Le Bureau Hindou 
 
Une explosion dans l'usine de biogaz de la Greater Chennai Corporation tard samedi soir a 
entraîné la mort d'un technicien de laboratoire, tandis qu'un autre a été grièvement blessé et 
admis à l'hôpital gouvernemental Stanley. 
 
Un haut responsable de la police municipale a déclaré que la Greater Chennai Corporation 
exploite une usine de biogaz à Baljipalayam, dans le quartier Chinna Sekkadu de Manali, pour 
produire du biogaz à partir des déchets générés à Manali.  
Samedi soir, Bhaskaran et Saravanakumar, qui travaillaient comme techniciens de laboratoire et 
résidaient dans le quartier du tsunami, étaient occupés à terminer le travail dans l'usine.  
 
Le duo travaillait dans la salle de contrôle où devait être produit du biogaz. Alors qu'ils 
s'apprêtaient à arrêter les machines, une machine a explosé ainsi qu'une conduite de gaz. 
L'explosion a englouti le bureau, provoquant l'effondrement du mur. Saravanakumar, qui se 
tenait près du mur, a été pris au piège dans les décombres et a été tué, tandis que Baskaran a 
été grièvement blessé, a indiqué la police.  
 
Selon des sources du CCG, l'incident a eu lieu à 22 heures et une équipe de responsables, des 
ambulances et des policiers se sont rassemblés à la centrale vers 22 heures 30 samedi dès qu'ils 
ont reçu des informations concernant l'explosion. « L'électricité a été coupée immédiatement. 
Les familles des deux personnes touchées ont été prévenues. Une enquête plus approfondie est 
en cours », a déclaré un responsable. 
 
"L’explosion a eu lieu dans la salle SCADA [Supervisory Control and Data Acquisition] ou dans la 
salle de contrôle. Les causes pourraient être la climatisation ou le panneau de contrôle 
numérique. Mais en général, la climatisation ne provoque pas une explosion aussi énorme et une 
fumée aussi épaisse. La police enquête sur l’affaire", a déclaré un responsable du CCG. 
 
Il a déclaré qu'il s'agissait d'une usine de conversion de biogaz en GNC de la Chennai 
Corporation. « Aucun incendie n'a été constaté dans les stations de remplissage de gaz GNC, les 
unités de stockage ou de transfert », a déclaré un haut responsable du CCG. 
 
Le député de Tiruvottiyur, KP Shankar, ainsi que de hauts responsables de la police du 
commissariat de police d'Avadi, ont eu des entretiens avec les personnes qui ont lancé une 
manifestation dimanche après l'explosion.  
 
La maire de Chennai, R. Priya, a déclaré que la cause n'avait pas encore été identifiée. "Une fois 
qu'elle sera établie, les problèmes seront résolus avec le tiers à qui les opérations de l'usine ont 
été confiées", a-t-elle déclaré. 
 


